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备注建筑规划高度
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建筑消防高度 总建筑面积 地上建筑面积 地下建筑面积 建筑层数 结构形式
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3.60m

地上5层 框架结构

框架结构地下1层
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新建建（构）筑物一览表

规划用地面积

总建筑面积

项目序号 单位

1
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1、项目概况：

项目名称：洛川县中学新建综合楼及室外附属工程建设项目

建设单位：洛川县中学

建设地点：陕西省延安市洛川县

2、图中标注尺寸精度为小数点后两位，所有单位均以米计。

3、本图中建筑坐标为外墙外皮交点，统一使用国家2000坐标。图中所注尺寸为建筑外皮尺寸（不含

保温），机动车道尺寸及其与市政道路红线、中心线的间距，尺寸单位以米计，所注坐标点为建筑外

墙轴线交点。

4、总平面布置防火设计符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版）,《建筑防火通用规范

》GB55037-2022设计规范中相关要求。

5、校园路网基本为利旧状态，本次规划路网根据现场实际情况确定路线。消防车道净高、宽度均≥

4米，消防车转弯半径均为≥9米,消防车道的路面、地下暗沟均满足承载力满足40T消防车的行驶要求

。本项目内所有消防车道的坡度均≤10%。路面硬化做法参陕09J09第91页做法1，面层为220mm厚，将

20厚粗砂改为300厚级配砂石垫层，级配砂石及灰土垫层压实系数均为≥0.95。消防车回车场地尺寸

为12米X12米。

6.新增围墙113米，做法参见陕09J09第4页 1 ，砖基础。墙体外饰面为淡黄色苯丙乳胶漆，参见陕

09J01做法外4及外涂1。新增硬化路做法参陕09J01路2。

建构筑物一览表
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图  例 名  称

室外消火栓

矩形化粪池YC-1

图例

生活给水管道

室外消火栓管道

污水管道

废水管道

室内消火栓管道

水泵接合器

3.《埋地塑料给水管道工程技术规程》CJJ 101-2016

2.《室外排水设计标准》GB50014-2021

1.《室外给水设计标准》GB50013-2018

说明：

6.《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021

5.《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019

4.《民用建筑通用规范》GB55031-2022

图中仅为示意，具体工艺根据甲方设定的废水性质决定，具体设置位置详见给排水管网总平面图。

8.本工程采用生活污废水与雨水分流制管道系统，生活污水经收集后排至原化粪池处理，实验废水收集后排至废水池处理，废水处理池

7.本工程生活给水接至校区自来水管道，厂区自来水管道压力、流量满足本项目需求。本项目单独设置水表计量。

10.废水管道、合用管道与生活给水管道相交时，应敷设在生活给水管道下。当给水管不可避免敷设在废水管的下面时，

位于车行道下采用环刚度S2级（8KN/m2）。HDPE双壁波纹管管道基础严格按照04S520相关要求施工。

9.室外废水管均采用HDPE双壁波纹管，位于人行道下及绿化带下采用环刚度S1级（4KN/m2），

应采用钢管或钢套管，套管伸出交叉管的长度每边不得小于3.0m，套管两端应采用防水材料封闭。

11.排水管道应直线敷设且不得出线无坡、倒坡现象。 两检查井之间的管段坡度应一致。排水管转弯和交汇处检查井内

流槽应保证水流转角大于等于90°，当管径小于等于300mm，且跌水高度大于0.3m时，可不受此限。管道与检查井的

连接，应符合规程要求，并确保安全、牢固、不渗漏水，出户废水管道接入检查井时应能保证管顶平接。

12.沟槽槽底宽度：D≤450mm，管道每边净宽不小于300mm；D>450mm时，管道每边净宽不小于500mm。

13.管道基础应严格按照《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》   （CECS122：2001）的规定施工。

14.室外给排水管道埋设于车行道下时,管道管顶覆土不得小于700毫米,若遇特殊情况覆土不能满足要求时,必须进行技术处理。

15.各塑料排水管道基础、连接及加固据现场地质情况按04S520《埋地塑料排水管道施工》图集选用；各混凝土排水管道基础、

连接及加固据现场地质情况按04S516《混凝土排水管道基础及接口》图集选用。

16.车行道下的管道管顶覆土不满足规范要求时，需加设比该管段管径大2~3号的钢套管加以保护，并应保证套管的管顶覆土

不小于300；如仍无法满足以上要求，应采用带盖板的管沟，将管道敷设在管沟内。

17.雨、污水管道地基应处理达到道路的要求，在路基填方地段应按道路密实度要求回填到路基标高，然后再开挖管槽，施工

管道；在填方路段应在回填至管顶以上1.5m时方可开挖管槽，施工管道；待管道施工回填压实后，再分层回填压实至设计

路面高程。在填方段管道基槽应超挖0.5m，再回填0.5m厚的砂卵石或级配碎石，再施工管道基础。

18.管道基础承载力不足时，需对地基进行加固处理，在达到规定地基承载力后，再铺设中砂基础层。基础表面应平整，

其密实度应达85%~90%。

19.本工程废水检查井：设置在车行道时，采用钢筋混凝土圆形检查井,详见图集04S531-5。检查井规格可根据高程表中

管道直径及井深参照20S515确定，其井盖规格为φ700。位于人行道、非机动车道等处井盖采用B125类型（承载力不小于125KN），

20.室外检查井井盖应有防盗、防坠落措施，检查井、阀门井井盖上应具有属性标识。位于车行道的检查井、阀门井，应采用

具有足够承载力和稳定性良好的井盖与井座。其技术指标应符合国家标准《检查井盖》GB/T23858、GB/T23858-2009相关要求。

21.室外检查井应设置防坠网。

19.2)阀门井采用钢筋混凝土圆形阀门井，做法详图集04S531-4。

7.消防给水管道管顶最小覆土为 1.0m，当与电缆冲突时，可敷设在电缆之下。

7.室外消火栓管道采用钢丝网骨架塑料复合管，工作压力等级1.0Mpa，电热熔连接。

室外管网总平面图 1:500

消防水池取水口

接校区自来水管网

DN100

就近接室外雨水检查井

接校区自来水管网

DN80

排至市政雨水检查井

DN300

废水处理设备
由甲方根据废水性质
选择适合工艺处理

化粪池、消防取水口、检查井、检修口及地下构筑物（罐）的室外人孔应设置防坠网.

接原化粪池前检查井
根据现场测量，距离
化粪池前检查井此管
道距离按40m计算
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1、项目概况：

项目名称：洛川县中学新建综合楼及室外附属工程建设项目

建设单位：洛川县中学

建设地点：陕西省延安市洛川县

2、图中标注尺寸精度为小数点后两位，所有单位均以米计。

3、本图中建筑坐标为外墙外皮交点，统一使用国家2000坐标。图中所注尺寸为建筑外皮尺寸（不含

保温），机动车道尺寸及其与市政道路红线、中心线的间距，尺寸单位以米计，所注坐标点为建筑外

墙轴线交点。

4、总平面布置防火设计符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版）,《建筑防火通用规范

》GB55037-2022设计规范中相关要求。

5、校园路网基本为利旧状态，本次规划路网根据现场实际情况确定路线。消防车道净高、宽度均≥

4米，消防车转弯半径均为≥9米,消防车道的路面、地下暗沟均满足承载力满足40T消防车的行驶要求

。本项目内所有消防车道的坡度均≤10%。路面硬化做法参陕09J09第91页做法1，面层为220mm厚，将

20厚粗砂改为300厚级配砂石垫层，级配砂石及灰土垫层压实系数均为≥0.95。消防车回车场地尺寸

为12米X12米。

6.新增围墙113米，做法参见陕09J09第4页 1 ，砖基础。墙体外饰面为淡黄色苯丙乳胶漆，参见陕

09J01做法外4及外涂1。新增硬化路做法参陕09J01路2。
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